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DOBROWOLNY CERTYFIKAT ZGODNOSCI

VOLUNTARY CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nr 2958/2014

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci
(Dz. U. 22010 Nr 138, poz. 935 z p6zn. zm.) stwierdza sig, Ze wyréb :

Generator gaszacego aerozolu, typ: GGA-355T; GGA-11ST

wprowadzony do obrotu STEKOP S.A.
przez: ul. Moldawska 9
02 — 127 Warszawa
produkowany przez: STEKOP S.A.
ul. Moldawska 9

02 — 127 Warszawa

w zakladzie produkeyjnym STEKOP S.A., Zaklad Produkeji
kol. Porosty 52
16 — 070 Choroszcz
spelnia wymagania: p- 7.5, p. 5.3, p. 5.8; p. 7.9, p. 5.16 a), c¢), d), e), p. 6: a), b), ¢), e), h),
p.- 7.3, p. 773, p. 510, p. 7.12.1 CEN/TR 15276-1:2009 Fixed
firefighting systems - Condensed aerosol extinguishing systems-Part 1:
Requirements and test methods for components

W ocenie zgodnosci zastosowano program certyfikacji PC-DO wydanie 4
Opis oraz warunki dotyczace stosowania wyrobu okresla zalacznik stanowigcy integralng czes¢ certyfikatu.

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Dostawce wymagan zawartych w umowie
Nr 1/DC/DO/2014

Okres waznosci certyfikatu od 09.07.2014 r. do 08.07.2019 r.
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ZALACZNIK DO DOBROWOLNEGO CERTYFIKATU
ANNEX TO VOLUNTARY CERTIFICATE

Nr 2958/2014

Wyrab: Generator gaszacego aerozolu, typ: GGA-358T; GGA-11ST
Producent: STEKOP S.A.
ul. Moldawska 9
02 — 127 Warszawa
Ogolne dane techniczne:
i | 1. Typ generatora GGA-358T GGA-118T
2. Przeznaczenie do gaszenia pozarow grup Bi C
3. Zakres temperatur stosowania -45°C++55°C
4, Masa generatora [kg] 14,3 + 0,5% 7,7+ 0,5%
5. Masa érodka gasniczego [kg] 3,5+0,5% 1,1+ 0,5%
6. Czas emisji aerozolu [s] 145155 55-65
7. Wspoélczynnik wydajnosci ¢ ok 50 g/m’
] zaplonnik o minimalnym pradzie uruchomienia
9. Aktywacja 0.6 A przez 0.5 s
10. Wymiary /@ x dtugos¢/ [mm] 191 x 410 161 x 319
11, Deklarowanq przez Producenta Enaksyma]na przestrzen 70 20
chroniona przez jeden generator [m’]

Uwaga: Generatoréw nie nalezy stosowac¢ do gaszenia metali alkalicznych i pierwiastkéw ziem rzadkich oraz substancji,
ktorych spalanie nie wymaga obecnosci tlenu w pomieszczeniu.

Whiosek o przeprowadzenie nr D/4416/2014 z dnia 03.03.2014 r.
certyfikacji wyrobu:

Dokumentacja techniczna:  rys. GGA35St — 02.00.00 z dnia 15.03.2003 r. oraz rys. GGA11St - 01.00.00
z dnia 20.11.15.03.2003 r.

Sprawozdanie z badan: nr 1197/BT/03 z dnia 01.12.2003 r. wykonane przez Laboratorium
Badawcze Zakladu Technicznych Zabezpieczen Przeciwpozarowych BT

Uwaga: Wyr6b powinien by¢ oznakowany numerem certyfikatu CNBOP-PIB
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